
 

 

 

消防同意事務審査・消防用設備等技術基準 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

江南市消防本部 

 



 

第１章 総論（消防同意事務審査基準） 

 

第１ 消防同意の事務処理基準 

第２ 無窓階の解説 

第３ 避難上又は消防活動上有効な開口部の判断基準 

 第４ 内装制限 

 第５ 収容人員の算定方法 

第６ 消防用設備等の設置単位 

第７ 令８条の運用基準 

第８ 令第９条の解説 

第９ 火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所以外の場所の基準 

 第 10 届出等 

 第 11 消防用設備等の設置及び維持に関する特例基準 

 

 

第２章 各論（消防用設備等技術基準） 

 

第１ 屋内消火栓設備 

 第２ スプリンクラー設備 

 第３ 水噴霧消火設備 

 第４ 泡消火設備 

 第５ 不活性ガス消火設備 

 第６ ハロゲン化物消火設備 

 第７ 粉末消火設備 

 第８ 屋外消火栓設備 

 第９ 動力消防ポンプ設備 



 

 第 10 自動火災報知設備 

 第 11 ガス漏れ火災報知設備 

 第 12 漏電火災警報器 

 第 13 消防機関へ通報する火災報知設備 

 第 14 非常警報設備 

 第 15 避難器具 

 第 16 誘導灯・誘導標識 

 第 17 消防用水 

 第 18 排煙設備 

 第 19 連結散水設備 

 第 20 連結送水管 

 第 21 非常コンセント設備 

 第 22 非常電源 

 第 23 採水口 

 第 24 消火器具 

 

用語 

法・・・・消防法（昭和２３年法律第１８６号） 

令・・・・消防法施行令（昭和３６年政令第３７号） 

規則・・・消防法施行規則（昭和３６年自治省令第６号） 

建基法・・建築基準法（昭和２５年法律第２０１号） 

建基令・・建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号） 

 

凡例 

無印・・・法令基準 

◆・・・・当市指導基準 

 

 


